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Z14/3/MSiT/PKL/2023                                                                                                                    Zakopane 26.09.2025 r.  

 
 
 
 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 
 
 

 

Dotyczy zaproszenia do składania ofert: na wykonanie modernizacji instalacji systemu naśnieżania 

w Ośrodku ZKL Palenica w Szczawnicy, dotycząca rozwoju wyczynowej bazy sportowej dla 

narciarstwa alpejskiego i snowboardu zjazdowego – w zakresie instalacji na trasie nr 1; 

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone w postaci przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, mającego na celu doprowadzenie do zawarcia 

umowy z Wykonawcą, ocenianym zgodnie z kryteriami oceny określonymi w niniejszym zapytaniu 

ofertowym.  

 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z: 

zasadą konkurencyjności określoną w Regulaminie udzielania zamówień dofinansowanych ze źródeł 

zewnętrznych w Polskie Koleje Linowe S.A. z dnia 02.11.2023 r. 

 

 

 

Pytanie nr 1 Co ze skrzynkami elektrycznymi istniejącymi, czy jest możliwość ich wymiany na złącza 

plastikowe i jakie IP? Czy jest wymagane złącze 63A?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 Zamawiający dopuszcza wymianę skrzynek na skrzynki z tworzywa 

termoutwardzalnego – warunek – zostawić miejsce aby „przyszłościowo” móc dołożyć 

zabezpieczenie RBK 00 i gniazdo 63A, jeśli zajdzie taka konieczność + połączenie Kabla YKY 4x240, 

w takiej formie żeby możliwe było „łatwe rozpinanie” – prasowane osobne końcówki i skręcane lub 

V-klema + możliwość odejść na RBK (pierwotnie 1 szt. lub 2 szt. dla rozejścia na 2 szt. dla skrzynki                       

z której będą zasilane 2 studnie + docelowo dołożenie jeszcze jednego RBK. 

 

Pytanie nr 2 Kwestia wyjścia z pompowni; co z przekazaniem placu budowy przez Wykonawcę 

pompowni? Problemy w kwestiach gwarancyjnych po wykonaniu prac? 

 

Odpowiedź na pytanie 2 Zakres po stronie Wykonawcy instalacji na trasie Palenica I. Oczywiście w 

aspekcie, w którym będą wykonywane prace. Odpowiedzialność gwarancyjna przechodzi na 

wykonawcę (szczelność przepustu; odtworzenie ściany do stanu pierwotnego etc.)  

 

Zamawiający załącza wizualizację kolektora, który jest aktualnie wykonywany przez GW Pompowni.  
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Pytanie nr 3 Zasuwa na trasie – doprecyzować? Ile sztuk i gdzie. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 Typ zasuw – dopuszczamy przepustnice – wtedy w studniach z dostępem 

od góry lub zasuwy klinowe z rurą wznoszącą teleskopową i obudową na klucz wtedy zabudowane                

w gruncie. 

Przewidujemy na trasie 2 szt. zasuw – na odejściu DN 100 na armatkę S7 (TR6 Z1) Zasuwa DN100. 

 

Jedna zasuwa odcinająca w obszarze szczytu osuwiska DN250 Z2 nad łukiem Ł23 Zasuwa DN250.  

 

Nie wykonujemy zasuwy Z2 przy TR7. 

 

Pytanie nr 4 Złącze kablowe do podziału doprecyzować, gdzie i jak? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 4 Złącze kablowe podziału trasy na strefy zasilania – Góra – Dół, przesunąć 

w obszar armatki określonej TR10.  

 

Pytanie nr 5 Doprecyzować średnice rur – w projekcie inne wartości niż w specyfikacji.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 5 Zmieniamy na zgodne z projektem DN 100 i DN80 

DN 100 – około 150 mb; 

DN 80 – około 50 mb; 
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Pytanie nr 6 Czy jest limit gwarancji i jaki? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 6 Limit Gwarancji – 10 – maksymalnie 10 lat. 
 

Pytanie nr 7 Proszę o weryfikację powiązań kapitałowych przez Oferentów a Inwestora? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 7  

Polskie Koleje Linowe S.A., informują, iż przyjęty przez Zamawiającego „Regulamin udzielania 

zamówień dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w Polskie Koleje Linowe S.A.                                                       

z dnia 02.11.2023 r.” zapewnia pełną transparentność oraz konkurencyjność prowadzonego 

postępowania. Zapisy stosowanego regulaminu eliminują możliwość wystąpienia potencjalnego 

konfliktu interesów pomiędzy Oferentami a Zamawiającym. 

 
Pytanie nr 8 Określić dokładną ilość lanc stacjonarnych więcej studni niż lanc. Prosimy o dokładną 

liczbę.  

Odpowiedź na pytanie nr 8 Ilość Lanc stacjonarnych ma być taka jak ilość studni, czyli 4 sztuki. 

Pierwotnie miały być 3. 

 
Pytanie nr 9 Czy Zamawiający posiada projekt w formacie DWG? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 Zamawiający udostępnił 26.09.2025 r. projekt w formacie DWG, na 

stronie przetargi.pkl.pl  
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